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Nome commerciale .................. : Vidar  
Product Name 

Descrizione .............................. : Tessuto 96% pura lana vergine, 4% poliaamide 
Description .............................. : 96% new wool, 4% polyamide fabric  

 

 

Nome / Name............................ : KVADRAT A/S 

Indirizzo / Address.................... : Lundbergsvej 10 

Città / City................................. : 8400 Ebeltoft 
 

 

 
Norma Tecnica /Technical standard: UNI 9175; UNI 9176 
Regola tecnica /Technical rule: D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01 “Classificazione di reazione al fuoco ed 
omologazione dei materiali  ai fini della prevenzione incendi” 

 

 

Originale cliente 

Original: Client 
 

 

Copia capo laboratorio  

Copy: Head of laboratory 
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DATI GENERALI  / GENERAL DATA : 

 
• Data ricevimento campioni  / Product supply date ....: 15.07.2014 

• Data esecuzione prove  / Date of test .........................: 22.07.2014 

• Identificazione delle norme di riferimento .................: D.M. 26/06/84 
Standard reference identification D.M. 03/09/01 

    UNI 9175 
    UNI 9176 
 

Campionamento / Sampling .......................................: Provette ricavate dal laboratorio su lotto di 
materiale fornito dal cliente. 
Specimens taken from sample supplied by the client. 

 
Prova di Reazione al fuoco secondo la metodologia ..: UNI 9175 
Reaction fire test methodology 
 
Metodo di preparazione  
come da UNI 9176 - DM 03/09/01.............................: D 
Preparation method  
according to UNI 9176 – DM 03/09/01 
 
Condizionamento / Conditioning ...............................: 20 ± 2°C – 65 ± 5 % u.r. per 24 ore 

20 ± 2°C – 65 ± 5% r.h. for 24 hours 
 

• Procedura normalizzata / Standard procedure ...........: SI / Yes 

• Deviazione dai metodi di prova .................................: SI (*) / Yes (*) 
Standard procedure deviation 

• Controllo calcoli / Calculation check .........................: SI / Yes 

 

CAMPIONI ANALIZZATI  / SAMPLES TESTED: 

• 2 Provette campione denominate / 2 Specimens of sample identified: 

Vidar 
 
Massa areica ............................. : 540±10 g/m2 

Mass Unit area ......................... : 540±10 g/m2 
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DICHIARAZIONE  / STATEMENTS: 

• I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. 
Test results contained in this test report relate only to specimens tested. 

• Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l’autorizzazione del Responsabile del Centro. 
The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director. 

• Rapporto di prova non valido ai sensi degli art. 1 e 13 del DM 26/03/1985 “Procedure e requisiti per 
l’autorizzazione e l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla 
legge7/12/1984 N° 818”. 
This test report is not valid according to art. 1 and 13 of 03/26/1985 Ministry of Interior Decree “Procedure e 
requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 
alla legge7/12/1984 N° 818”. 

• I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al 
campione di prova. 
The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet 

• (*) E’ stata utilizzata una imbottitura di riferimento costituita da poliuretano standard ignifugo con densità 25 
Kg/m3. 
(*) A reference standard flame retardant polyurethane  foam 25 Kg/m3 density has been used. 
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RISULTATI / RESULTS: 

Metodo di prova / Test method: 

UNI 9175  
 

 
Campione dichiarato / Sample identified: Vidar 

 
Materiale sottoposto a prova 

Tested Sample 

Esito prove per i vari tempi d’innesco [ s ] 

Test results for each ignition time [ s ] 

Descrizione 

Description 

Identificazione 

Provette 

Specimens 

identification 

20 s 80 s 140 s 

Imbottitura 1° //   

Padding 2° //   

 1° Positivo / Positive (0s)   

Rivestimento 2° Positivo / Positive (0s)   

e imbottitura 1°  Positivo / Positive (0s)  

Cover and  2°  Positivo / Positive (0s)  

padding 1°   Positivo / Positive (0s) 

 2°   Positivo / Positive (0s) 

 

CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION: 

Il campione è classificabile classe 1.IM (uno iemme) 

The sample is classified class 1.IM (one iemme) 

 
 

DATA 
Date 

RESP. DIVISIONE 
Division Head 

RESP. DEL CENTRO 
Managing Director 

 
23/07/2014  Paolo Mele 

 

Raoul Gatti 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		info@csi-spa.com
	2014-07-23T08:14:09+0200
	Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate
	GATTI RAOUL
	Certificazione documento




